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Kanallarin eklenmesi

Sisteme uygun ip ¢ekiniz

Kanalin girigi icin plastigi esnetiniz

Baglantinin tamamlanmasi Tesviye sapini atiniz

1- Projedeki Kanal giizergahlari ve sap yikseklik ayarlarina uygun ip gekiniz.
2- Montaja dncelikle buatlardan baslayiniz.

3- Insaat sartlan uygunsa hasir betonun iizerine tesviye sapi atimalidir.

4- Daha sonra Tali Kanal ve Buatlarin montajini su terazisi ile yapiniz.

5- Eger tesviye sapi yapiimamigsa buat iist noktasi, kanallarin ve cikis
pencerelerinin dist noktalarinin ayni kodda olmasina dikkat ediniz.

6- Sistemi dncelikle belirli noktalardan yere sabitleyiniz.

7- Buatlarin saydam plastik koruyucu kapaklarini takiniz.

8- Sap dokliirken sistemi monte edecek elektrikginin bulunmasini saglayiniz.
9- Gikig kutulanni yer kaplamasi bittikten sonra takiniz.

RABIS TELi UYGULAMASI;

Doseme kanal sistemlerinde kanal iizerindeki sap kalinhiginin
az olmasi durumunda sap dokim o6ncesi kanallar tzerine
"Rabis Teli" (ince kafes teli) uygulanmalidir. Bu uygulamayi
yaparken kanalin iizerine ince bir kat ¢cimento harci atiimali
sonra rabis teli serilmelidir, serilen rabis telinin Gstiine ince
bir kat daha cimento harci atimalidir, son olarak nizami sapin
atiimasiyla uygulama tamamlanir.



DIGER GRUPLARIMIZ

E-LINE KB

Busbar Kanal Enerji Dagitim Sistemleri
800...6300 A

E-LINE KO

Busbar Kanal Enerji Dagitim Sistemleri
160...800 A

E-LINE MK

Busbar Kanal Enerji Dagitim Sistemleri
100-160-225 A

E-LINE KAP

Aydinlatma/Plug-in Busbar Kanal Sistemleri
25-32-40 A

E-LINE DL

Aydinlatma Busbar Kanal Sistemi 25-32 A
Plug-in Busbar Kanal Sistemi 40 A

E-LINE KAM

Aydinlatma Busbar Kanal Sistemleri
25-32-40 A

E-LINE TB

Cok iletkenli Trolley Busbar Kanal Sistemleri
35..250 A

E-LINE DK

Déseme Alti Kablo Dagitim Sistemleri

E-LINE DKY

Yukseltilmis Déseme Enerji Dagitim Sistemleri
25...63 A

E-LINE UK

Kablo Kanal Sistemleri, Kablo Merdiveni Sistemleri,
Binrak ve Aski Sistemleri






